ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 10
privind acordarea unui mandat special domnului Frénc Dorel ca
reprezentant al Consiliului Local al oragului Ocna Mures, in A.G.A a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarad ,,APA ALBA”’ pentru a vota unele hotarari ale
Asociatiei.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OCNA MURES, intrunit in sedinta publica
ordinard, la data de 26.01.2023, ca urmare a emiterii dispozitiei de convocare nr.
22/20.01.2023, de catre primarul orasului Ocna Mures, domnul Vinteler Silviu.

Avand in vedere:

- Proiectul de hotarare nr. 10 din 16.01.2023;

- Expunerea de motive a Primarului oragului Ocna Mures nr.92 din 04.01.2023,

- Raportul de specialitate comun favorabil nr. 638/17.01.2023 al Directiei economice, al
Directiei juridice si al Serviciului ADPP.

- Adresa nr. 301 din 27.12.2022 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,APA
ALBA”’ inregistrati la Primaria oragului Ocna Mures sub nr. 20764 din 28.12.2022;

- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,APA ALBA’’ finregistratd la
Primdria orasului Ocna Mures sub nr. 396 din 10.01.2023;

- Hotardrea nr.250/29.11.2016 a Consiliului local al orasului Ocna Mures privind
aprobarea desemndrii d-lui Franc Dorel ca reprezentant al Consiliului Local al oragului
Ocna Mures, in A.G.A a S.C. APA CTTA S.A. ALBA;

- Hotardrea nr.21/30.01.2019 a Consiliului local al orasului Ocna Mures privind
acordarea unui mandat special domnului Frinc Dorel ca reprezentant al Consiliului
Local al orasului Ocna Mures, in A.G.A a Asociatiei de dezvoltare Intercomunitard
,,Apa Alba” pentru a vota unele hotarari ale Asociatiei.

- Hotardrea nr.250/24.11.2022 a Consiliului local al orasului Ocna Mures privind
acordarea unui mandat special domnului Franc Dorel ca reprezentant al Consiliului
Local al orasului Ocna Mures, in A.G.A a Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara
,,Apa Alba” pentru a vota unele hotarari ale Asociatiei.

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2 ale Consiliului local al
orasului Ocna Mures coroborate cu prevederile cuprinse si Legea nr. 31/1990 privind
societatile comerciale, republicata, actualizata si dispozitiile Codului Civil cu referire la
institutia mandatului;

In temeiul art. 155, alin.(1), lit.d) raportat la alin.(5), lit.a), raportat la prevederile
art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.e) si ), alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se acordd un mandat special domnului Franc Dorel, ca reprezentant al
Consiliului Local al orasului Ocna Mures, iIn A.G.A a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard ,,APA ALBA”, pentru a vota hotardrea Asociatiei privind aprobarea
regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aferent ariei de delegare
apartinand unitatilor administrativ - teritoriale, membre ale Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard APA ALBA, revizuit, conform anexei nr.1, parte integranta din prezenta.
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Art. 2. Se acorda un mandat special domnului Franc Dorel, ca reprezentant al
Consiliului Local al oragului Ocna Mures, iIn A.G.A a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,,APA ALBA”, pentru a vota hotardrea Asociatiei privind aprobarea
Contractului de furnizare/prestare a Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare,
revizuit, conform anexei nr.2, parte integranta din prezenta.

Art. 3. Se acorda un mandat special domnului Franc Dorel, ca reprezentant al
Consiliului Local al orasului Ocna Mures, in A.G.A a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard ,,APA ALBA”, pentru a vota hotardrea Asociatiei privind aprobarea
Actului aditional nr. 6/2023 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apa si canalizare, care va contine Strategia de Tarifare si Strategia privind
redeventa si formula de ajustare tarifara, parti ale planului anual de evolutie a preturilor si
tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare furnizat/prestat de
operatorul regional SC APA CTTA SA, conform avizului ANRSC nr. 960398 din data de
12.12.2022, conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta.

Art. 4. Prezenta poate fi contestata in conditiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste
Primarul orasului Ocna Mures, domnul Vinteler Silviu si domnul Franc Dorel.

Se comunica la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Directia juridica;
- S.C. APA CTTA S.A. ALBA ;
- Domnul Franc Dorel.

Ocna Mures, 26.01.2023
PRESEDINTE DE SEDINTA, B CONTRASEMNEAZA,

MARCELA-ELENA NICOARA SECRETAR.GENERAL
SIMION NICTEER B R DOR

Tehnored.G..M.A.; EXPL.6; ANEXE:3; NOTA: Consilieri in functie: 17; Prezenti:17; Voturi “pentru”(100%): 17; Voturi contra: 0; abfineri:0.
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REGULAMENT

al serviciului de alimentare cu api si de canalizare
aferent ariei de delegare apartinind Unititilor Administrativ Teritoriale,
membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”APA ALBA™ .

o

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

ART. 1

(1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de alimentare cu apa si de
canalizare, denumit in continuare serviciul de alimentare cu api si de canalizare, din localitatile
membre ale Asociatiei de dezvoltare intercomunitard APA ALBA.

(2) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar privind functionarea serviciului de
alimentare cu apd si de canalizare, definind conditiile §i modalitatile ce trebuie indeplinite pentru
asigurarea serviciului, precum si relatiile dintre operator si utilizatorii acestor servicii.

(3) Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea,
exploatarea si Intrefinerea instalatiilor din sistemul public de alimentare cu api si de canalizare.

(4) Operatorul de servicii de alimentare cu apa si de canalizare se va conforma prevederilor
regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare elaborat si aprobat de autoritatea
delegantd , Asociatia APA ALBA.

ART. 2

In sensul prezentului regulament, notiunile de mai jos se definesc dupa cum urmeazi:

2.1. apa potabild - apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in
vigoare;

2.2. ape uzate menajere - apele de canalizare rezultate din folosirea apei In gospodarii, institutii
publice si servicii, care rezultd mai ales din metabolismul uman i din activitdti menajere si
igienico-sanitare;

2.3. ape uzate industriale - apele de canalizare rezultate din activititi economico-industriale sau
corespunzénd unei alte utilizari a apei decat cea menajers;

2.4. ape uzate ordgenesti - apele de canalizare rezultate din amestecul apelor uzate menajere cu
apele uzate industriale sau agrozootehnice, preepurate sau nu, precum si apele care provin din
stropirea si spalarea drumurilor publice sau private, a aleilor, a gradinilor si a curtilor imobilelor;

2.5. ape pluviale - apele de canalizare care provin din precipitatii atmosferice;

2.6. autoritate de reglementare competentd - Autoritatea Nationald de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitadti Publice - denumité in continuare A.N.R.S.C.;

2.7. acces la retea - dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apa si/sau de canalizare de a
se branga/racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele de distributie/colectare;

2.8. acord de furnizare - documentul scris, emis de operator, care stabileste conditiile de
furnizare pentru utilizator s§i defineste parametrii cantitativi §i calitativi ai serviciului la
brangamentul utilizatorului §i prin care operatorul se angajeaza sd furnizeze serviciul de alimentare
cu apa;

2.9. aviz de bransare/racordare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare, prin care se stabilesc conditiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea
si executia brangamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare, si prin care se stabileste
punctul de delimitare dintre retelele publice si instalatiile de utilizare;

2.10. acord de preluare - documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru
utilizator, prin care acesta se angajeazd sd presteze serviciul de canalizare si care defineste



2.26. lichidarea avariilor - activitate cu caracter ocazional §i urgent prin care, in cazul aparitiei
unor incidente care conduc sau pot conduce la pagube importante, se iau masuri imediate pentru
impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor, se determina, se inlatura cauzele care au condus la
aparitia incidentului sau se asigura o functionare alternativa, se repard sau se inlocuieste instalatia,
echipamentul, aparatul etc. deteriorat, se restabileste functionarea in conditii normale sau cu
parametrii redusi, pana la terminarea lucrarilor necesare asigurdrii unei functionari normale;

2.27. operator - persoand juridicd romédnd sau strdind care are competenta §i capacitatea,
recunoscute prin licentd, de a furniza/presta, in conditiile reglementarilor in vigoare, un serviciu de
utilitdti publice si care asigurd nemijlocit administrarea si exploatarea sistemului de utilitati publice
aferent acestuia. Operatori pot fi:

- autoritatile administratiei publice locale sau o structurd proprie a acestora, cu personalitate
juridica;

- societdtile comerciale infiintate de autoritafile administratiei publice locale sau de asociatiile de
dezvoltare comunitard, cu capital social al unitatilor administrativ-teritoriale;

- societdtile comerciale cu capital social privat sau mixt;

2.28. presiune de serviciu - presiunea ce trebuie asiguratd de operator, in punctul de bransare,
astfel incat sd se asigure debitul normat de apa, la utilizatorul amplasat in pozitia cea mai
dezavantajoasg;

2.29. punct de delimitare - locul in care instalatiile aflate in proprietatea sau in administrarea
utilizatorului se branseaza la instalatiile aflate In proprietatea sau in administrarea operatorului
furnizor/prestator de servicii. Punctul de delimitare asigurd identificarea pozitiei de montare a
dispozitivelor de maésurare-inregistrare a consumurilor, stabilirea apartenentei instalatiilor, ca si
precizarea drepturilor, respectiv a obligatiilor ce revin partilor cu privire la exploatarea, intretinerea
si repararea acestora. Delimitarea dintre instalatiile interioare de canalizare si reteaua publica de
canalizare se face prin cdminul de racord, care este prima componenti a retelei publice, 1n sensul de
curgere a apei uzate;

2.30. racord de canalizare - partea din reteaua publicd de canalizare care asigurd legatura dintre
instalatiile interioare de canalizare ale utilizatorului §i reteaua publicd de canalizare, inclusiv
caminul de racord;

2.31. repartitor de costuri - aparat cu indicatii adimensionale destinat masurdrii, Inregistrarii si
individualizdrii consumurilor de apd pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de
apa montate in aval de contorul de bransament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri;

2.32. retea de transport a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apa, alcituitd din
reteaua de conducte cuprinsa intre captare si refeaua de distributie;

2.33. retea de distributie a apei - parte a sistemului public de alimentare cu apd, alcituitd din
reteaua de conducte, armaturi §i constructii anexe, care asigurd distributia apei la doi ori la mai
multi utilizatori independenti;

2.34. retea de canalizare - parte a sistemului public de canalizare, alcatuitd din canale colectoare,
canale de serviciu, cimine, guri de scurgere si constructii anexe care asigurd preluarea, evacuarea si
transportul apelor de canalizare de la doi ori de la mai multi utilizatori independenti;

2.35. sectiune de control - locul de unde se preleveaza probe de apa in vederea analizelor de
laborator, acest loc fiind:

- pentru apa potabild si industriald: cdminul de brangament;

- pentru apa uzatd: caminul de racord;

2.36. serviciu de alimentare cu api si de canalizare - totalitatea activitatilor de utilitate publica si
de interes economic si social general efectuate in scopul captarii, tratdrii, transportului,
inmagazinarii si distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei
localitati, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea si evacuarea apelor uzate, a apelor
meteorice si a apelor de suprafata provenite din intravilanul acesteia;

2.37. serviciu de alimentare cu apa - totalitatea activitatilor necesare pentru:



- respectarea reglementdrilor specifice din domeniul gospodaririi apelor, protectiei mediului si
sénatatii populatiei.

ART. 4

(1) Serviciile prestate prin sistemele de alimentare cu apd si de canalizare au drept scop
asigurarea alimentdrii cu apa, canalizarea §i epurarea apelor uzate pentru toti utilizatorii de pe
teritoriul administrativ al Autoritétii Delegante si trebuie sa indeplineasca la nivelul utilizatorilor, in
punctele de delimitare/separare a instalatiilor, parametrii tehnologici si programele de furnizare
stabilite in contractele de furnizare si cerintele indicatorilor de performanta aprobate de autoritatea
administratiei publice locale.

(2) Indicatorii de performanta ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare la utilizatori,
sunt particularizati in anexa la prezentul regulament.

ART. 5

(1) Apa potabild distribuitd prin sistemele de alimentare cu apd este destinatd satisfacerii cu
prioritate a nevoilor gospodéresti ale populatiei, ale instituiilor publice, ale operatorilor economici
si, dupa caz, pentru combaterea si stingerea incendiilor in lipsa apei industriale.

(2) Apa potabild distribuitd utilizatorilor trebuie sd indeplineascd, la bransamentele acestora,
conditiile de potabilitate prevazute in normele tehnice si reglementérile legale in vigoare, precum si
parametrii de debit i presiune precizti in acordurile §i contractele de furnizare.

(3) Bunurile aferente infrastructurii tehnico-edilitare apartinand sistemului de alimentare cu apa
si de canalizare realizate prin investitii noi de cétre o unitate administrativ-teritoriald pe raza unei
alte unitdti administrativ-teritoriale apafin domeniului public al unitéfii adinistrativ-teritoriale pe
care o0 deservesc.

(4) Utilizarea apei potabile in alte scopuri decét cele mentionate la alin. (1) este permisd numai in
prescriptiilor tehnice in vigoare.

(5) In cazul in care cerintele de apd potabild ale operatorilor economici nu pot fi acoperite
integral sau pot fi acoperite numai partial, acestia pot sa isi asigure alimentarea cu apd potabild prin
sisteme proprii, realizate si exploatate In conditiile legii;

(6) Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul strazilor si al spatiilor verzi, spalatul
pietelor si al strdzilor, spalarea periodicd a sistemului de canalizare, spélarea autovehiculelor si
consumul tehnologic al unitatilor industriale, se va utiliza cu precédere apa industriala.

(7) Apa industriala sau cu caracter nepotabil se poate asigura fie prin sisteme publice de
alimentare cu apa industriald, fie prin sisteme individuale realizate §i exploatate de operatorii
economici.

(8) Se interzice orice legatura sdu interconectare intre sistemele de alimentare cu apé potabila si
sistemele de alimentare cu apa industriala.

ART. 6

(1) Sistemul de canalizare trebuie s asigure, cu precadere, colectarea, transportul, epurarea si
evacuarea intr-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de
alimentare cu apa, precum si a apelor pluviale sau de suprafafd colectate de pe teritoriul
localitatilor.

(2) Namolurile provenite din statiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare si din statiile de
epurare a apelor uzate ordsenesti se trateaza si se prelucreaza in vederea neutralizérii, deshidratarii,
depozitarii controlate sau valorificarii, potrivit reglementarilor legale in vigoare privind protectia si
conservarea mediului, respectiv igiena §i s@natatea populatiei.

(3) Apele uzate evacuate in sistemele de canalizare trebuie si respecte conditiile precizate prin
acordul de preluare in canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum si pe
cele impuse prin reglementdrile tehnice in vigoare, astfel incat, prin natura, cantitatea ori calitatea
lor, sd nu conduca la:

a) degradarea constructiilor si instalatiilor componente ale sistemelor de canalizare;



CAPITOLUL 2
Siguranta serviciului de alimentare cu api si de canalizare

SECTIUNEA 1
Documentatie tehnica

ART.9

(1) Prezentul regulament stabileste documentatia tehnicd minima necesard desfasurarii
serviciului de alimentare cu api si a serviciului de canalizare.

(2) Regulamentul stabileste documentele necesare exploatirii, obligatiile proiectantului de
specialitate, ale unitafilor de executie cu privire la Intocmirea, reactualizarea, pastrarea si
manipularea acestor documente.

(3) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de intocmire, pastrare si
reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare specifice
principalelor tipuri de instalatii.

(4) Personalul de conducere al operatorului raspunde de existenta, corecta completare si pastrare
a documentatiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

ART. 10

Proiectarea si realizarea sistemelor de alimentare cu apid si a sistemelor de canalizare sau a
partilor componente ale acestora se realizeaza in conformitate cu normativele si prescriptiile
tehnice de proiectare si executie in vigoare, avizate de autoritatile competente, iar proiectul va tine
seama de reglementarile in vigoare privind protectia si conservarea mediului.

ART. 11

Operatorul va detine si va actualiza, impreuna cu Autoritatea Deleganti, urmatoarele documente:

a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a facut delegarea de gestiune;

b) planul cadastral al situatiei terenurilor;

¢) planurile generale cu amplasarea constructiilor si instalatiilor aflate in exploatare, inclusiv cele
subterane, aduse la zi, cu toate modificarile sau completarile;

d) planurile cladirilor sau ale constructiilor speciale, avdnd notate toate modificirile sau
completérile la zi;

e) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt
amplasate lucrérile aflate in exploatare sau conservare, precum si cele privind gospodarirea apelor,
cu avizele necesare;

f) cértile tehnice ale constructiilor;

g) documentafia tehnicd a utilajelor si instalatiilor si, dupd caz, autorizatiile de punere in
functiune a acestora;

h) procese-verbale de constatare in timpul executiei si planurile de executie ale partilor de lucrari
sau ale lucrarilor ascunse;

1) proiectele de executie ale lucrdrilor, cuprinzdnd memoriile tehnice, breviarele de calcul,
devizele pe obiecte, devizul general, planurile i schemele instalatiilor si retelelor etc.;

J) documentele de receptie, preluare si terminare a lucririlor, cu:

- procese-verbale de méasuratori cantitative de executie;

- procese-verbale de verificdri i probe, inclusiv probele de performant3 si garantie, buletinele de
verificari, analiza si incerciri;

- procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

- procese-verbale de punere in functiune;

- procese-verbale de dare in exploatare;

- lista echipamentelor montate in instalatii, cu caracteristicile tehnice;



(4) La Incheierea activitatii de operare, operatorul va preda pe bazd de proces-verbal intreaga
arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de citre acesta a vreunui document original
sau copie.

(5) Fiecare document va avea anexat un borderou in care se vor mentiona:

a) data Intocmirii documentului;

b) numarul de exemplare originale;

¢) calitatea celui care a intocmit documentul;

d) numarul de copii executate;

e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului,
numarul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

f) data fiecarei revizii sau actualiziri;

g) calitatea celui care a intocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat in vigoare;

1) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii dupa documentul revizuit/actualizat;

J) lista persoanelor care au restituit la arhiva documentul primit anterior revizuirii/modificarii.

ART. 15

(1) Pentru toate echipamentele se vor intocmi fise tehnice care vor confine toate datele din
proiect, din documentatiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare
luate de pe teren certificate prin acte de receptie care trebuie si confirme corespondenta lor cu
realitatea.

(2) Pe durata exploatarii, in fisele tehnice se vor trece date privind:

a) incidentele sau avariile;

b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

¢) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria in cauza;

d) reparatiile efectuate pentru inliturarea incidentului/avariei;

e) costul reparatiilor accidentale sau planificate;

f) lista de piese si/sau subansambluri inlocuite cu ocazia reparafiei accidentale sau planificate;

g) componenta si echipa care a efectuat reparatia accidentald sau planificats, chiar in cazul in
care reparafia s-a executat de alt agent economic;

h) perioada cat a durat reparatia, planificati sau accidentali;

1) comportarea in exploatare intre doud reparatii planificate;

J) data scadentd si tipul urmatoarei reparatii planificate (lucriri de intretinere curents, revizii
tehnice, reparatii curente si capitale);

k) data scadentd a urmatoarei verificari periodice;

1) buletinele de incercari periodice §i dupa reparatii.

(3) Fisele tehnice se intocmesc pentru utilajele de baza, pentru fundatiile acestora si a
echipamentelor, instalaiile de legare la pdmant, dispozitivele de protectie si pentru instalatiile de
comanda, teletransmisie i telecomunicatii.

(4) Pentru baraje, canale de aductiune si evacuare, cladiri, cosuri de fum si altele asemenea,
precum si pentru instalatiile de ridicat, cazane §i recipiente sub presiune se va intocmi si folosi
documentatia cerutd de normele legale in vigoare.

(5) Separat de fisele tehnice, pentru utilajele de bazi (echipament sau aparataj) se va tine o
evidentd a lucrdrilor de intretinere curentd, revizii tehnice, reparatii curente si capitale.

ART. 16

(1) Utilajele de baza, echipamentele auxiliare (pompe, motoare etc.), precum si principalele
instalatii mecanice (rezervoare, ascensoare, stivilare, poduri rulante, macarale etc.) trebuie si fie
prevazute cu placute indicatoare cuprinzand datele de identificare pentru echipamentul respectiv in
conformitate cu normele in vigoare.



ART. 19

(1) In instructiunile/procedurile tehnice interne vor fi descrise schema normal de functionare a
fiecarui utilaj, instalatie, echipament si pentru fiecare constructie, mentionandu-se si celelalte
scheme admise de functionare a instalatiei, diferite de cea normala, precum si modul de trecere de
la 0 schema normala la una alternativa.

(2) Pe scheme se va figura simbolic starea normali de functionare a elementelor componente.

(3) Abaterile de la functionarea in schema normala de functionare se aprobd de conducerea
tehnica a operatorului §i se consemneazi in evidentele de operare ale personalului de deservire si de
conducere operativa.

ART. 20

(1) Personalul de operare va intocmi zilnic situatii cu datele de exploatare daci acestea nu sunt
inregistrate §i memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate in sistemul
informatic sau cele intocmite de personalul de operare reprezinti forma primarad a evidentei tehnice.

(2) Documentatia operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic
ierarhic superior, care va dispune misurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si
deranjamente constatate in functionarea instalaiilor sau pentru cresterea eficientei si sigurantei in
exploatare.

£ SECTIUNEA a 2-a
Indatoririle personalului de operare

ART. 21 ,

(1) Personalul de operare se compune din toti salariatii care deservesc instalatiile de alimentare
cu apd si de canalizare, avand ca sarcind de serviciu principala supravegherea functionarii si
executarea de manevre in mod nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-un ansamblu
de instalatii.

(2) Subordonarea pe linie de exploatare si tehnico-administrativi, precum si obligatiile,
drepturile si responsabilititile personalului de deservire se trec in fisa postului si In
regulamentele/procedurile tehnice interne.

(3) Locurile de munca in care este necesard desfasurarea activitatii se stabilesc de operator in
procedurile proprii, in functie de:

a) gradul de periculozitate a instalatiilor i a procesului tehnologic;

b) gradul de automatizare a instalatiilor;

¢) gradul de siguranta necesar in asigurarea serviciului;

d) necesitatea supravegherii instalatiilor si procesului tehnologic;

e) existenta teletransmisiei datelor si a posibilitatilor de executare a manevrelor de la distants;

f) posibilitatea interventiei rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor, avariilor si
incendiilor.

(4) In functie de condifiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca
personalul sd isi indeplineascd atributiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalatii
amplasate in locuri diferite.

ART. 22

Principalele lucrari ce trebuie cuprinse in fisa postului personalului de deservire, privitor la
exploatare si executie operativa, constau in:

a) supravegherea instalatiilor;

b) controlul curent al instalatiilor;

c) executarea de manevre;

d) lucréri de intretinere periodici;

e) lucréri de Intretinere neprogramate;

f) lucrari de interventii accidentale.



(4) Deranjamentele din retelele de transport si distributie sunt acele defectiuni care conduc la
intreruperea serviciului catre utilizatorii alimentati de la o ramura a retelei de transport sau dintr-o
retea de distributie.

(5) Deranjamentele din statiile de tratare sau de pompare constau in oprirea prin protectie voitd
sau forfatd a unui echipament sau instalatie, care nu influenteazi in mod direct producerea de apa
potabild, fiind caracteristice echipamentelor si instalatiilor anexa. Se considerad deranjament si
oprirea utilajelor auxiliare care a determinat intrarea automati in functiune a utilajului de rezerva.

ART. 28

(1) Se consider incidente urmatoarele evenimente:

a) declansarea sau oprirea forfatd a instalatiilor indiferent de durati, dar care nu indeplineste
conditiile de avarie;

b) declansarea sau oprirea fortati a utilajelor auxiliare, firi ca acestea si fie inlocuite prin
anclansarea automata a rezervei, care conduce la reducerea cantitfii de apa produs, transportata
sau furnizati;

¢) reducerea cantitatii de apa potabila si/sau industriala disponibils sau a parametrilor de livrare a
acesteia ori a apelor uzate preluate, sub limitele stabilite prin reglementiri, pe o duratd mai mare de
60 de minute, ca urmare a defectiunilor din instalatiile proprii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) nu se considera incidente urmatoarele evenimente:

a) iesirea din functiune a unei instalaii ca urmare a actiondrii corecte a elementelor de protectie
s1 automatizare, in cazul unor evenimente care au avut loc intr-o alta instalatie, iesirea din functiune
fiind consecinta unui incident localizat si inregistrat in acea instalatie;

b) iesirea din functiune sau scoaterea din exploatare a unei instalatii sau parti a acesteia, ca
urmare a unor defectiuni ce pot sa aparé in timpul incercarilor profilactice pe partea electrica sau de
automatizari, corespunzatoare scopului acestora;

c) iesirea din functiune a unei instalatii auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost
inlocuit automat cu rezerva, prin functionarea corecta a anclansirii automate a rezervei, si nu a avut
ca efect reducerea cantitatii de apa livrate utilizatorului sau preluarii apelor uzate de la acesta;

d) scoaterea accidentald din functiune a unei instalatii sau a unui element al acesteia in scopul
eliminarii unor defectiuni, dac a fost inlocuit cu rezerva si nu a afectat alimentarea cu apd sau
preluarea apelor uzate la/de la utilizatori;

e) scoaterea din exploatare in mod voit a unei instalatii, pentru prevenirea unor eventuale
accidente umane sau calamitati;

f) intreruperile sau reducerile in livrarea apei potabile convenite in scris cu utilizatorii care ar
putea fi afectati.

ART. 29

(1) Se considera avarii urmatoarele evenimente:

a) intreruperea accidentald, totald sau partiald, a livrarii apei potabile catre utilizatori pentru o
perioada mai mare de 6 ore;

b) intreruperea accidentald, totald sau partiald, a livrdrii apei potabile sau industriale citre
operatorii economici pe o perioadd mai mare decét limitele previzute in contracte;

c) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a utilajelor auxiliare ori a unor instalatii sau
subansambluri din instalatiile de producere a apei potabile sau industriale, care conduc la reducerea
cantitatilor utilizabile cu mai mult de 30% pe o durati mai mare de 72 de ore;

d) defectarea sau iesirea accidentali din functiune a unor instalatii de producere sau transport al
apei potabile sau industriale, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, daci fac ca acestea si
ramana indisponibile pe o duratid mai mare de 72 de ore;

e) defectarea sau iesirea accidentald din functiune a instalatiilor de producere si transport al apei
potabile si industriale, care conduc la reducerea cantitatii livrate cu mai mult de 50% pe o durata
mai mare de o ora.



ART. 33

(1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemneazi intr-un formular-tip denumit
"figd de incident", iar la exemplarul care ramane la operator se vor anexa documentele primare
legate de analiza evenimentului.

(2) Continutul minim al figei de incident va fi in conformitate cu prevederile art. 31.

ART. 34

(1) In vederea satisfacerii in conditii optime a necesititilor de alimentare continui cu apa
potabila si a preludrii apelor uzate, operatorul va urméri evidentierea distincts a intreruperilor si
limitdrilor, a duratei i a cauzelor de intrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor provenite datoritd
instalatiilor utilizatorilor, dacd acestea au afectat functionarea instalatiilor operatorului.

ART. 35

(1) Analiza deteriorarii echipamentelor se face in scopul determinirii indicatorilor de fiabilitate a
acestora in conditii de exploatare.

(2) Pentru evidentierea deteriorarilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau
avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament
in parte, rezultatele consemnindu-se intr-un formular-tip denumit "fisd pentru echipament
deteriorat", care se anexeazi la fisa incidentului.

(3) Pentru evidentierea deteriordrii echipamentelor ca urmare a incercarilor profilactice,
manipuldrii, reparatiilor sau intretinerii necorespunzitoare, neefectuirii la timp a reparatiilor sau
reviziilor planificate, a scoaterii din functiune a acestor echipamente sau a instalatiei din care fac
parte si care au fost inlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a ficut aceasti inlocuire), care
au avut loc in afara evenimentelor incadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o evidenta
separatd pe tipuri de echipamente si cauze.

(4) Evidentierea defectiunilor si deteriorarilor se face si in perioada de probe de garantie si
punere in functiune dupa montare, inlocuire sau reparatie capitala.

ART. 36

(1) Figele de incidente si de echipament deteriorat reprezinta documente primare pentru evidenta
statistica i aprecierea realizarii indicatorilor de performant.

(2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toatd perioada cét acesta presteazi/furnizeazi
serviciul.

(3) La incheierea activitaii de operare se aplica prevederile art. 14 alin. (4).

SECTIUNEA a 4-a
Asigurarea sigurantei de functionare a instalatiilor

ART. 37

(1) Pentru cresterea sigurantei in functionare a serviciilor de alimentare cu api si de canalizare si
pentru continuitatea alimentarii cu apd si preluarii apelor uzate, operatorul va intocmi proceduri
prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor in instalatiile apartindnd sistemului de
alimentare cu apa si de canalizare.

(2) Procedurile prevézute la alin. (1) se vor intocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 38 .

Manevrele in instalatii se executa pentru:

a) modificarea regimului de functionare a instalatiilor sau ansamblului de instalatii, fiind
determinate de necesitatile obiective de adaptare a functionirii la cerintele utilizatorilor, realizarea
unor regimuri optime de functionare, reducerea pierderilor etc., avind un caracter frecvent si
executandu-se mereu la fel, denumite manevre curente;

b) modificarea configuratiei instalatiilor sau grupurilor de instalatii, fira ca acestea si aibd un
caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a
echipamentelor pentru lucréri sau probe si redarea lor in exploatare, denumite manevre programate;



ART. 44

(1) Intocmirea, verificarea s1 aprobarea foilor de manevra se fac de citre persoanele desemnate
de operator, care au pregatirea necesard si asigurd executarea serviciului operativ si tehnico-
administrativ.

(2) Nu se admit verificarea si aprobarea foilor de manevra telefonic.

(3) In functie de necesitate, la foaia de manevra se anexeazi o schema de principiu referitoare la
manevra care se efectueaza.

(4) Foaia de manevra intocmita, verificatd si aprobatd se pune in aplicare numai in momentul in
care existd aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalatia sau ansamblul de
instalatii in cauza conform procedurilor aprobate.

ART. 45

Manevrele curente, programate sau accidentale, pot fi initiate de persoane previzute in
procedurile aprobate si care raspund de necesitatea efectuirii lor.

ART. 46

Executarea manevrelor in cazul lucririlor normale, programate, si al probelor profilactice trebuie
realizatd astfel incat echipamentul si nu fie scos din exploatare mai devreme decat este necesar si
nici sd nu se intarzie admiterea la lucru.

ART. 47

Operatorul va stabili prin proceduri interne manevrele ce se executi pe baza figei de
interventie/manevra sau pe bazi de instructiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 48

(1) Darea in exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instructiunilor de
proiectare si/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic,
probele tehnologice si punerea in functiune.

(2) In perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele si operatiile respective cad in
sarcina organizatiei care executd montajul, cu participarea personalului de exploatare.

(3) Dupd terminarea probelor mecanice si eventual a rodajului in gol, se face receptia preliminara
a lucrérilor de constructii-montaj sau lucrarile se preiau de citre beneficiar cu proces-verbal de
preluare-primire, dupa care rodajul in sarcina si probele tehnologice cad in sarcina beneficiarului.

ART. 49

(1) Dupa terminarea manevrei se vor inscrie in evidentele operative ale instalatiei executarea
acestora conform foii de manevrs, ora inceperii §i termindrii manevrei, starea operativa,
configurafia etc., in care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat
operatiile care prezintd importanta in functionarea echipamentelor, instalatiilor sau ansamblurilor
de instalatii.

(2) Este obligatorie inscrierea tuturor montarilor s1 demontérilor de flanse oarbe folosite pentru
blindarea circuitelor, precum si admiterile la lucru, respectiv terminarea lucririlor, conform
instructiunilor/procedurilor interne.

ART. 50

(1) Trecerea de la schema obisnuiti la o altd varianti de schema de functionare se admite numai
in cazurile de prevenire de incidente, accidente si incendii, precum si in cazurile de indisponibilitate
a unor echipamente componente ale instalatiilor respective, personalul de deservire operativa si de
comanda operativa raspunzind de manevra facuti.

(2) Trecerea de la schema normald la una dintre schemele-varianti se va face pe baza foii de
manevra §i cu asistenta tehnica.

ART. 51

Orice persoana care executd, coordoneazi, conduce, dispune, aproba sau participa la pregatirea,
coordonarea, efectuarea manevrelor in instalatiile sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare
trebuie sa cunoasca prevederile privind executarea manevrelor in instalatii si sa le aplice.



(2) Predarea amplasamentului se va face in prezenta delegatului operatorului, pe baza unui
proces-verbal de primire/predare a instalatiilor existente, proces-verbal ce va obliga constructorul la
protejarea, in timpul lucrarilor pe care le efectueaza, a retelelor de apd si de canalizare.

(3) Avarierea sau distrugerea partiald ori totald a unor parti din reteaua de apa si/sau de
canalizare, provocatd cu ocazia efectudrii de lucrari de constructii, va fi remediata prin grija
persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fird ca prin
aceasta persoand juridicd vinovata si fie exoneratd de plata daunelor produse operatorului cu
privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apa si/sau de canalizare. Lucririle se vor
efectua imediat dupa avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare
realizndu-se ulterior inlaturdrii avariei. Dupa terminarea lucririlor de remediere reteaua afectatd
trebuie si corespunda conditiilor pentru care a fost proiectat.

CAPITOLUL 4
Serviciul de alimentare cu api

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 58

Serviciul de alimentare cu apa se afla sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea
Autoritatii Delegante, se presteaza prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice,
are drept scop asigurarea alimentarii cu apa pentru toti utilizatorii si cuprinde activitatile de captare,
tratare, transport, inmagazinare si distributie.

ART. 59

Serviciul de alimentare cu apa se realizeazi pentru satisfacerea urmitoarelor necesitéti:

a) consum menajer pentru satisfacerea nevoilor gospodaresti zilnice ale populatiei;

b) consumul industrial care utilizeaza apa ca materie prima, inglobandu-se in produsul finit ca
apa de récire sau agent termic, ca mijloc de spilare si sortare etc.;

C) consum pentru nevoi zootehnice;

d) consum pentru nevoi publice, asigurdndu-se spalatul si stropitul strazilor si a spatiilor verzi,
functionarea fanténilor publice si ornamentale etc.;

€) consum pentru combaterea incendiilor;

f) consum tehnologic pentru sistemul de alimentare cu apa si de canalizare la spalatul retelelor de
apa si de canalizare, filtrelor, decantoarelor, dezintegratoarelor, pregitirea solutiilor de reactivi
chimici etc.

ART. 60

In vederea unei evidente mai usoare §i a credrii premiselor ludrii unor decizii corecte si in timp
real, este necesard preocuparea pentru crearea unei baze de date in format electronic, structurati pe
urmadtoarele domenii:

a) date constructive;

b) date tehnologice;

c) date de cost;

d) date asupra reparatiilor etc.

ART. 61

Baza de date trebuie sa contind urmaitoarele caracteristici constructive si tehnologice:

a) material;

b) dimensiuni;

¢) adancime de pozare;

d) anul realizrii;

e) pozitia §i marimea bransamentelor, hidrantilor, vanelor;



f) curéfarea si prevenirea inghetarii apei la gratare:

g) curatarea periodica, conform procedurilor/instructiunilor tehnice, a grétarelor;

h) evacuarea periodica a depunerilor din camerele de priza;

1) masurarea §i inregistrarea continua a nivelului apei din rdu sau lac si a debitului captat;

J) curdtarea, conform procedurilor/instructiunilor tehnice, a depunerilor de aluviuni in zona
prizelor cu baraj de derivatie;

k) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor in vecinitatea captarii;

1) calitatea apei.

ART. 67

Pentru refinerea corpurilor in suspensie se vor lua masuri de prevenire a degradarii barelor
gratarelor de cétre corpurile mari plutitoare si masuri de combatere a zaiului si a ghetii.

ART. 68

Pentru eliminarea peliculelor de ulei sau grasimi trebuie si existe separatoarele de ulei montate
Inaintea deznisipatoarelor sau impreund cu acestea pe canale deschise de aductiune, daca este
necesar.

ART. 69

Sistemul de automatizare si control, daca exist3, trebuie si fie in functiune permanent si si indice
cel putin:

a) starea de functionare/rezervi/avarie a pompelor;

b) starea inchis/deschis a vanelor;

c) nivelul/volumul apei;

d) presiunea apei.

ART. 70

In activitatea de captare a apei se va urmari:

a) transmiterea eventualelor situatii deosebite de exploatare, consemnate in registrul de
exploatare, personalului din schimbul urmitor;

b) efectuarea analizelor de turbiditate;

c) citirea si transmiterea datelor de la contorul de energie electric;

d) anuntarea imediata a oricérei defectiuni de functionare si incercarea, in limita competentelor,
remedierii acesteia.

ART.71

La statia de pompare se va urmari:

a) ca instalatia electrica sa respecte cerintele normativelor in vigoare;

b) ca la staiile de pompare importante si fie asiguratd o sursi de rezerva pentru alimentarea cu
energie electrica;

¢) ca sistemele de protectie contra suprasarcinii, a umezelii in motor, a nivelului maxim etc. si
fie functionale, acestea vor fi verificate lunar si reparate numai de personal specializat;

d) controlul zilnic in ce priveste zgomotul, vibratiile produse, durata de functionare, consumul de
energie, starea uleiului, temperatura in lagire etc.

ART. 72

(1) Anual se va intocmi un program de verificare a tuturor pompelor. Pentru pompele la care
apar probleme se va asigura o verificare de catre personal autorizat. Dupa verificare se va reface
diagrama Q = f (H) pentru fiecare pompa.

(2) Principalii parametri de functionare ai statiei de pompare vor fi inregistrati sistematic. Datele
preluate si prelucrate pot asigura valorile indicatorilor de performanta, estimari asupra debitului de
apd, economicitatea functionarii statiei etc.



(3) Apa ce trebuie tratati pentru corectarea gustului, culorii i eliminarea anumitor
micropoluanti, pentru distrugerea virusilor si oxidarea materiilor organice la cele cu continut de
fenoli, se dezinfecteaza utilizind ozonul in dozele prescrise. In retelele de distributie, dupa
ozonizare trebuie facutd o clorinare cu doze reduse pentru controlul calitatii apei prin clorul
rezidual.

(4) Pentru obtinerea apei potabile reducerea suspensiilor prin decantare trebuie realizati astfel
Incét sd se asigure dupi filtrare turbidita{i mai mici sau cel mult egale cu 5 NTU (unitati
nefelometrice de turbiditate), conform legislatiei in vigoare.

ART. 77

Decantoarele trebuie si asigure in timpul functiondrii atingerea parametrilor proiectati, astfel:

a) sistemul de distributie al apei brute trebuie s asigure o repartizare uniforma a debitului intre
diferitele unitati de decantoare si pastrarea stirii de coeziune a flocoanelor din apa coagulats, prin
realizarea unor viteze suficient de reduse pentru a nu distruge flocoanele;

b) spatiul de decantare trebuie si asigure conditiile de depunere a suspensiilor péna la limita
ceruta a apei decantate, asigurdnd vitezele cat mai uniforme s1 Impiedicand formarea curentilor de
convectie;

¢) sistemul de colectare a apei decantate trebuie si asigure o prelevare uniforma chiar si pe timp
de inghet;

d) spatiul de sedimentare a namolului trebuie si asigure acumularea volumului de nimol rezultat
intre doud curatari, recomandandu-se decantoarele suspensionale la care evacuarea nimolului se
realizeaza continuu;

e) sistemul de curatare a nimolului trebuie si asigure evacuarea namolului cu o concentratie cat
mai mare, fard a produce reamestecarea lui cu apa din decantor, asigurndu-se o functionare
complet automatd, iar podul raclor trebuie protejat contra inghetului.

ART. 78

Pentru realizarea unei exploatiri optime a instalatiilor de decantare trebuie dati importanta
reglarii parametrilor determinanti:

a) viteza de sedimentare a particulelor in suspensie;

b) vitezele de circulatie a apei in sectiunea de decantare;

¢) randamentul instalaiei reprezentat prin procentul de suspensii retinute din apa bruta.

ART. 79

Pentru buna functionare a filtrelor, operatorul va lua masurile necesare pentru asigurarea:

a) conditiilor tehnologice si constructive cerute prin proiect pentru:

. calitatea materialului filtrant si a grosimii stratului;

- orizontalitatea si reglajul sistemului de drenaj;

. asigurarea intensitaii de spalare;

- corecta amplasare si functionalitatea clapetelor de admisie s1 a dispozitivelor de reglaj;

- etangeitatea armaturilor din instalatii, in special a vanelor de pe conductele de apa de spalare si
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aer;

b) coaguldrii si decantarii prealabile a apei brute care si asigure la intrarea in filtre o turbiditate
de cel mult 10 NTU, preferabil 1 - 2 NTU;

c) spalarii filtrelor la intervale de timp stabilite in functie de:

1. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, intre dou# spalri;

2. numdrul total de cuve;

3. instalatiile de spalare;

d) respectdrii tehnologiei de spalare a filtrelor pentru a asigura:

1. calitatea ceruti efluentului;

2. productivitatea maxima a instalatiei;

3. consumul minim de apa de spalare si aer.

€) dotérii corespunzitoare a laboratorului cu materiale, materii, reactivi si personal calificat.



a) au acelasi diametru;

b) se poate masura presiunea la capetele tronsoanelor;

¢) se cunoaste cota topografica a capetelor tronsoanelor;

d) nu sunt prevézute legaturi pentru alimentarea altor utilizatori.

(3) Dacé se cunoaste diametrul conductei, distanta intre doud sectiuni, cotele piezometrice ale
sectiunilor de capat, se poate calcula debitul folosind o relatie matematica precizata in literatura de
specialitate sau pusa la dispozitie de fabricantii conductelor.

ART. 84

in cazul in care aductiunea nu are in dotare un echipament de masurare pentru presiune sau
pentru debit §i nu sunt previzute nici amenajarile constructive pentru instalarea lor, determinarea
debitului se poate realiza prin folosirea rezervoarelor, asigurdndu-se o precizie relativ buna.

ART. 85

Testarea rezistentei conductei la presiune se face dupi metodologia data in proiect, iar in lipsa
acesteia se recomanda folosirea prescriptiilor din SR EN 805:2000.

ART. 86

(1) Toate componentele destinate transportului apei vor fi inspectate periodic.

(2) Inspectia va fi facuta, de reguli, de acelasi personal, pentru a se obisnui cu detaliile si a putea
sesiza diferentele de la un control la altul. In cazul defectiunilor se intervine si se intocmeste 0 fisa
de interventie, care sta la baza:

a) intocmirii planului de intretinere si a executdrii lucrarilor necesare;

b) executarii lucrarilor de reparatie, daca este cazul;

¢) avertizarii populaiei daca aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apa (oprirea apei,
restrictii de furnizare) sau de calitatea acesteia (masuri de dezinfectare suplimentard) etc.;

d) luarea masurilor asupra interventiilor neautorizate in zona de protectie sanitara.

(3) In timpul inspectiei se verifica:

a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de functionare, prezenta apei in camin,
anuntindu-se echipa de interventie pentru scoaterea apei din cimin si eliminarea cauzelor care au
provocat inundarea, starea vopseleli etc.;

b) supratraversdrile: starea structurii de rezistentd, tendinta raului de erodare a malurilor,
suprafetelor ~ vopsite,  starea ventilelor de aerisire, starea cdii de acces, starea
termoizolatiei/hidroizolatiei etc.;

c) starea suprafefei de teren asiguratd ca zond de protectie sanitard: depozite de deseuri
necontrolate, folosirea substantelor nepermise, utilizarea apei in mod fraudulos, existenta
mijloacelor de reperare a conductei, tendinta de lunecare a terenului etc.;

d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea constructiei, starea mecanismelor de
lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, inchiderea de protectie etc.);

e) starea altor mijloace de asigurare a functionarii;

f) starea statiei suplimentare de dezinfectare de pe traseu, daca existé; in statie se va intra numai
pe baza unei autorizatii de acces emise in acest sens;

g) verificarea starii mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apd in vederea controlului
asupra calitétii. Probele de apa potabila vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele
vor fi centralizate si, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calitatii apei, conform
prevederilor legale in vigoare.

ART. 87

Cand existd mijloace de masurare a parametrilor de functionare, valorile acestora vor fi notate in
fisa, iar persoana in a cdrei grija intrd supravegherea tehnologica a sistemului va verifica daca s-a
redus capacitatea de transport, calitatea apei §i eventual va solicita cercetdri mai amanuntite.

ART. 88

Pentru aductiunile lungi (15 - 150 km), se recomanda implicarea in supravegherea aductiunilor a
unui personal angajat care sa locuiasca in zoni pentru a evita deplasdrile lungi; in caz contrar, vor fi



(3) In cazul in care apa este inmagazinata §i stocaté intr-o constructie care cuprinde mai mult de
un singur compartiment si fiecare compartiment are intrare §i iesire proprie, iar compartimentele nu
sunt conectate hidraulic intre ele, constructia constituie rezervor de inmagazinare separat, iar in
cazul in care compartimentele sunt conectate hidraulic, constructia constituie rezervor de

inmagazinare individual.

ART. 95

(1) In rezervorul de inmagazinare apd trebuie s@ fie sanogend si curatd, sa fie lipsitd de
microorganisme, paraziti sau substante care, prin numdr ori concentratie, pot constitui un pericol
potential pentru sinatatea umana si sa indeplineasca cerinele minime previzute in legislatia in
vigoare.

(2) Apa potabila este consideratd sanogend si curatd dacd in proba prelevata la iesirea din
rezervorul de inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli si streptococi fecali
sunt cele prevdzute in legislatia specificd si dacad rezultatele determinarilor pentru bacteriile
coliforme aratd absenta acestora in 95% din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

ART. 96

Operatorul serviciului de alimentare cu apa trebuie sa asigure prelevarea si analizarea
saptiménala a unei probe de apa de la iesirea din fiecare rezervor de inmagazinare in functiune,
pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E.coli, streptococi
fecali, numar de colonii la 22 grade C si la 37 grade C, turbiditate si dezinfectantul rezidual.

ART. 97

Operatorul va lua masurile necesare pentru asigurarea unui disponibil de apd potabila
inmagazinatd care sa acopere minimul necesar pentru o perioadd de 6 ore de intrerupere a
prelucrarii si livrarii in statiile de tratare.

ART. 98

Rezervoarele de inmagazinare trebuie s aiba posibilitatea de evacuare a apei de spalare si s
aiba un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apa.

ART. 99

Spalarea, curatarea si dezinfectia rezervoarelor de inmagazinare sunt obligatorii si trebuie
realizate periodic §i ori de cate ori este necesar, iar materialele si substantele de curdtare si
dezinfectie trebuie sa aibd aviz sanitar de folosire.

ART. 100

Rezervoarele de inmagazinare a apei vor fi exploatate §i intrefinute astfel incét sd nu permitd
contaminare din exterior.

ART. 101

Materialele de constructie, inclusiv vopselele, substantele de impermeabilizare etc., a instalatiilor
de tratare a apei pentru potabilizare si rezervoarele de inmagazinare a apei trebuie sa aiba aviz
sanitar de folosire in acest scop.

ART. 102

Vana pentru rezerva intangibila de incendiu trebuie in pozitia inchis si se poate deschide numai
la dispozitia organelor de paza contra incendiilor.

ART. 103

Personalul de operare va urmdri starea rezervoarelor de inmagazinare, izolatia termic3, aerisirea,
ciile de acces, pierderile de apa etc. §i va consemna nivelul apei in rezervor, temperatura apei sl
debitul vehiculat.

ART. 104

Operatorul va asigura protectia calitatii apei in retelele de apa, prin respectarea timpilor maximi
de stagnare a apei In rezervoarele de inmagazinare, §i 0 va certifica prin buletine de analiza a apei,
efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sanatate publicd abilitate.




1. memoriu tehnic privind descrierea solutiilor adoptate in cadrul proiectului pentru bransarea la
reteaua de alimentare cu apa;

7 scheme de montaj al conductelor de apa;

3. certificatul de urbanism;

4. planul de incadrare in zon, la scara de 1:500;

5. actul de proprietate sau 0 imputernicire datd de proprietar;

6. planul retelelor in incinta.

(3) Operatorul are obligatia de a elibera avizul definitiv in maximum 30 de zile calendaristice de
la depunerea documentatiei complete. in cazul in care in momentul depunerii documentatiei aceasta
nu este completa, operatorul, in termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, in scris,
completarea documentatiei cu documentele care- lipsesc, completdnd in acest sens un borderou-tip
care cuprinde toate documentele necesare eliberdrii avizului, precum si data la care s-a depus
documentatia incompleta.

ART. 109

(1) Executarea lucrarilor de extindere pentru alimentdri cu apa, inclusiv a bransamentelor de apa,
se va face dupd obtinerea autorizatiei de construire eliberate de autoritatea administratiei publice
locale, autorizatie care va avea la baz# avizul definitiv al operatorului.

(2) Se admite montarea contoarelor de apa (apometre) si in cladiri, in general in subsoluri, cu
conditia asigurdrii de catre utilizator a securitatii in functionare si a accesului operatorului,
stabilindu-se in acest sens clauze contractuale care si defineasca drepturile si indatoririle fiecarei
parti in aceasta situatie.

(3) Darea in functiune a bransamentului de apa se va face dupa receptia acestora; la receptie se
vor efectua probele de presiune si de etangeitate. Punerea in functiune se va face dupa incheierea
contractului de furnizare/utilizare intre operator si utilizator in termenul prevdzut in contract.

(4) Realizarea de bransamente fard avizul operatorului este consideratd clandestina si atrage,
conform legislatiei in vigoare, raspunderea disciplinard, materiala, civila, contraventionald,
administrativa sau penald, dupd caz, atat pentru utilizator, cat si pentru executantul lucrarii.

(5) Receptia si preluarea bransamentului ca mijloc fix se realizeaza conform legislatiei in
vigoare.

(6) Intretinerea, reparatiile si inlocuirea totald sau partiald a bransamentului apartindnd
sistemului, precum si a caminului de brangament sunt in sarcina operatorului serviciului.

ART. 110

(1) Cheltuielile pentru executarea brangamentului, inclusiv a caminului de apometru, revin
autoritatilor administratiei publice locale, judetene sau asociatiilor de dezvoltare comunitara.
Executia lucrarilor se realizeaza prin grija operatorului, iar modalitatile de decontare vor fi stabilite
in contractul de delegare a gestiunii, dacd este cazul.

(2) in cazuri bine justificate de cétre operator, daca conditiile tehnice nu permit altd soluie, se
poate admite racordarea mai multor utilizatori la acelasi bransament, acestia avand cdmine de
bransament, amplasate conform art. 104 alin. (5), precum si contoare separate montate In aceste
camine.

ART. 111

Lucrarile de intretinere la refeaua de distributie constau in:

a) verificarea starii si integritatea hidrantilor si remedierea imediata a deficientelor: capacele de
protectie, pierderea de api, intervenia neautorizatd, blocarea hidrantilor, existen{a inscriptiilor de
marcaj, eventual starea de functionare prin deschiderea hidrantului pentru o perioada scurtd de
timp: sdptdmanal;

b) verificarea starii caminelor de vane: existenta capacelor, starea capacelor de cdmin s
inlocuirea imediatd cu capace mai sigure, starea interioara a caminului (are apa, are deseuri, are
legaturi neautorizate, constructia este intreaga, daca scara nu este corodatd, piesele metalice sunt
vopsite etc.);



CONTRACT

pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canallzare
‘-?}‘ b e

CAP.1 PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

SC APA CTTA SA ALBA cu sediul in Alba Iulia, str Vasile Goldis nr 3, inmatriculatd la Registrul
Comertului cu nr. J01/36/1999, cod unic de inregistrare RO 1755482, cont IBAN nr.
ROS2RNCB0003021182900001, deschis la BCR Alba, reprezentatdi prin director general

si director economic SO0 SUCHISAlA iiiiemeetbersesie , avand
sediul ) o SRR S 3 ST s, s s oed b s dre s Nl S mn 1 cu cont IBAN
101 T SRR O TPL PN - wiBesChis: 18 simsaes somii et sl it , reprezentata prin director
............................... si dITECtor ECONOMIC ....ivcesusssisssessisnsseisians, 1 Calitate de operator si

Societatea comerciald/Institutia/Asociatia de locatari/proprietari/D1./Dna.)

cu sediul/domiciliat) in localitatea ........cccceeveeeieerensuciuenns R AT W L S VBT visst DLo veses SC.
voey judetul/sectorul .......ccoveeesceccseincscanen , (inmatriculatd la Registrul comertului cu nr. .......cceeee.. , codul
fiscal ..cevvrrveneneeen , codul unic de Inregistrare .............. ST o0 1110 | GURE o1 SRR PO , deschis Iz
...................... )/(autorizatd prin Incheierea judecétoreasca nr. ........ emisa de JudecHtoria ........c.cceeueruee COC
fiseal .ammses CONt ..vvvveeeeenns deschis la umomsnnses )
reprezentat/a de (daca este cazul) .....ooervriniiiiinininiiciiiins , avand calitatea de

(se trece calitatea celui care semneaza valabil contractul: proprietar sau cu imputernicire datd d
proprietar, caz in care se trec datele care atestd autenticitatea imputernicirii),

(pentru persoane fizice se trece: se identifica cu C.I/B.L seria ...... At , eliberat la data d
..................... A v eresmssrsssanensss (AP westanypemsesennssissi)s

in calitate de utilizator, pe de altd parte, au convenit s@ incheie prezentul contract de prestar

servicii de alimentare cu apa si de canalizare, cu respectarea urmitoarelor clauze:

CAP. 11 OBIECTUL SI DURATA CONTRACTULUI
Art. 2 Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea/prestarea serviciilor publice d
alimentare cu api si de canalizare, in conditiile prevazute in prezentul contract.
Prestarea serviciilor reprezentand obiectul prezentului contract se face pentru locul / locurile d
consum apartinind utilizatorului (proprietar/chiriag/comodatar), specificat / specificate in anexa nr. 3 ]

prezentul contract.

Art. 3 (1) Contractul se incheie individual, pe perioadd nedeterminati, intre operatorul S.C. AP.



5.6. si stabileasca conditiile tehnice de bransare si/sau de racordare a utilizatorului la instalatiile
aflate in administrarea sa, cu respectarea normativelor tehnice in vigoare si a reglementarilor elaborate de
autoritatea de reglementare competenta;

5.7. Si desfiinteze bransamentele sau racordurile realizate fard obtinerea avizelor legale si sa
sesizeze organele sau institutiile competente in cazurile de consum fraudulos sau de distrugeri ori degradari
intentionate ale componentelor sistemului public de alimentare cu apd si de canalizare.

5.8. si intrerupa furnizarea apei, numai dupa 5 zile lucritoare de la primirea de cétre utilizator a
unei notificari constand in comunicarea scrisd facutd de operator, in urmétoarele situafii:

a) utilizatorul nu achita factura in termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentd;

b) utilizatorul nu remediazd defectiunile interioare si prin aceasta prejudiciaza alimentarea cu apa a
altor utilizatori;

¢) neachitarea obligatiilor de platd pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotarare
judecatoreasci definitiva, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor constructii sau instalatii aferente
infrastructurii edilitar-urbane a localitatilor, aflate in administrarea lor;

d) impiedicarea delegatului imputernicit al operatorului de a controla instalatiile de utilizare, de ¢
monta, verifica, inlocui sau citi aparatele de masurare-inregistrare sau de a remedia defectiunile lz
instalatiile administrate de operator, cdnd acestea se afld pe proprietatea utilizatorului;

e) bransarea sau racordarea, fard acordul operatorului, la refele publice sau la instalatiile altu:
utilizator ori schimbarea, fird acordul operatorului, in cadrul unor lucrari de reparatii capitale, reconstruiri
modificdri, modernizari sau extinderi, a caracteristicilor tehnice si/sau a parametrilor instalatiilor de
utilizare;

f) la cererea utilizatorului;

5.9. Sa verifice si si constate starea instalatiilor interioare ale utilizatorului care trebuie s
corespundai prescriptiilor tehnice avute in vedere la incheierea contractului de brangament.

5.10. si aplice penalitatile prevazute de actele normative in vigoare in cazul in care se deverseaza
reteaua publica de canalizare ape uzate care depasesc concentratiile maxime admise pentru impurificatori;

5.11. si suspende contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa in situatiile
care timp de 3 luni de la data intreruperii alimentarii cu apa nu sunt indeplinite conditiile de reluare :
furnizarii serviciului. Pentru reluarea serviciului dupd acest termen, operatorul va factura, pentru toat
durata de intrerupere, o cota reprezentand 30% din ultima facturd emisa de operator atét pentru apd, cét §
pentru canalizare si contravaloarea preludrii apelor pluviale la canalizare pentru toatd aceasta perioada.

5.12. si limiteze sau si intrerupa furnizarea serviciului de alimentare cu apd, dar nu mai mult de 2:
de ore, in urmitoarele conditii:

a) cind este periclitatd viata sau sé@natatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor in sistemul de alimentare ¢



6.11. Sa aduci la cunostinta utilizatorilor, prin orice mijloc, modificarile de tarif si alte informatii
referitoare la facturare.

6.12. In cazul in care cu ocazia citirii se constati deteriorarea contorului sau inundarea caminului de
apometru, operatorul va lua masurile necesare pentru remedierea deficienfelor constatate, inclusiv sa solicite
utilizatorului remedierea defectiunilor la reteaua interioard, in cazul in care inundarea cdminului se datoreazd
culpei acestuia.

6.13 si nu deterioreze bunurile utilizatorului si sa aduca partile din constructii legal executate, care
apartin utilizatorului, la starea lor initiald, daca au fost deteriorate din vina sa;

6.14. si acorde despagubiri pentru daunele provocate de intreruperi in alimentare, ce au survenit din
vina sa, conform prevederilor legale 1n vigoare;

6.15. si furnizeze utilizatorului informatii privind istoricul consumului §i eventualele penalitdfi platite
de acesta;

6.16. sa anunte utilizatorul in cazul in care este afectat de limitérile sau intreruperile planificate In
modul stabilit prin contract §i si comunice durata planificata pentru intreruperile necesare executarii unor
lucriri de intretinere si reparatii;

6.17. si pliateasca toate daunele provocate utilizatorului din culpa sa, in special daca:

a) nu anunt utilizatorul din timp cu privire la limitérile sau la intreruperile programate;

b) dupd intreruperea furnizirii apei potabile nu reia furnizarea acesteia in maximum 5 zile lucratoare
dupa indeplinirea conditiilor de reluare a furnizarii;

6.18. si acorde bonificatii utilizatorului in cazul furnizarii/prestarii serviciilor sub parametrii de calitate
si cantitate prevazuti in contract:

a) nu livreaza apa potabila in conditiile stabilite in contract;

b) nu respectd parametrii de calitate pentru apa potabila furnizaté la bransament, conform prevederilor
din contract;

6.19. in cazul in care furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a fos
intrerupta pentru neplatd, reluarea acesteia se va face in termen de maximum 35 zile lucritoare de la efectuarez
platii; cheltuielile justificate aferente sistérii, respectiv reludrii furnizarii/prestdrii serviciului se suporta de
utilizator.

6.20. 1. la fiecare citire a contorului de bransament, cu exceptia cazurilor cand citirea se face de I
distant3, sa lase o instiintare scrisd din care sa reiasé:

a) data si ora citirii;
b) indexul contorului;
¢) numele si prenumele cititorului;

d) cauza care a dus la imposibilitatea citirii;

2. in cazul in care citirea nu s-a putut efectua din cauza inundarii caminului de apometru, operatort



7.12. s se adreseze, individual sau colectiv, autoritailor administratiei publice locale sau centrale ori
instantelor judecitoresti, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct sau indirect.

Art. 8 Utilizatorul are urmitoarele obligatii:

8.1. Sa achite contravaloarea facturii in termen de 15 de zile calendaristice de la data emiterii.

8.2. Sa respecte in punctul de descarcare in refea, conditiile de calitate a apelor potrivit legislatieli,
normelor si normativelor in vigoare , precum si a regulamentului de organizare i functionare a serviciului.
8.3. in cazul in care ciminul de brangament si/sau contorul se afla pe proprietatea utilizatorului. acesta
va asigura integritatea refelei si a aparatelor de masurd, precum si accesul operatorului la contor pentru
efectuarea citirii, pentru operatiuni de verificare, intretinere, interventie sau pentru debransarea ori sigilarea
bransamentului.

8.4. Sa asigure prezenta personal sau prin imputernicit la citirea contoarelor la data si ora stabilite de
comun acord cu operatorul. in cazul in care nu este asigurata prezenta reprezentantului utilizatorului, operatorul
citeste aparatul de masura, urmand ca utilizatorul sa ia cunostinta despre index din factura primita.

8.5. Sa nu execute manevre la robinetul de concesie. Izolarea instalatiei interioare se va face prin
manevrarea robinetului de dupa contor.

8.6. sia nu foloseascd in instalatia interioara pompe cu aspiratie din reteaua publicd, direct sau prin
brangamentul de apa;

8.7. Sa ia masuri pentru prevenirea inundarii subsolurilor prin montarea de clapete de retinere sau vane pe
coloanele de scurgere din subsol.

8.8. Sa utilizeze rational apa, numai pentru necesarul propriu.

8.9. Si aduci la cunostinta fumizorului in termen de 15 zile lucritoare orice modificare, a datelor d
identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum si adresa la care operatoru
urmeaza sa transmita facturile.

8.10. Sa asigure pentru apele uzate si meteorice conditiile de descarcare prevazute de operator in avizu
de bransare/racordare

8.11. Si asigure integritatea, intrefinerea si repararea instalaiilor interioare de apa si de canalizare S
asigure conditii optime de functionare pentru contor (protejat contra inghetului sau a altor factori ce a
putea duce la defectarea ori nefunctionarea contorului). Contoarele vor fi montate in cimine d
bransament. Aceste cdmine Vor fi destinate exclusiv apometrelor i armaturilor de inchidere si vor :

amplasate in imediata apropiere a limitei de proprietate.

8.12. si nu construiascd sau sd amplaseze obiective in zona de protectie sau care nu respecta distantele d
sigurantd fata de constructiile si instalatiile operatorului aferente activititii de distributie, iar pe cel
construite sau amplasate ilegal sa le desfiinteze;

8.13. Sa solicite rezilierea contractului §i incetarea funiziri serviciului in termen de 15 zile de

instrainarea imobilului sau de la incetarea activitati, dupa caz.



9.2 . Cantitatea de apa preluatd in refeaua publica de canalizare se stabileste: [se individualizeazd una

dintre metodele enumerate];

[ pentru utilizatorii casnici conform HotérArii Asociatiei de dezvoltare Intercomunitard nr. ..... din data
........... , in procent de ...... din volumul de apé potabila inregistrata de contorul de ap3;
0 pentru .. (se trece denumirea agentului economic care are calitatea de utilizator) ca fiind egalad cu

cantitatea de apa consumata;

0 ca fiind egala cu cantitatea de apa consumatd, din care se scade cantitatea de apd ramasé inglobatd in
produsul finit stabilitd conform breviarului de calcul din anexa 2 la contract;

O pe baza citirii contorului/contoarelor avand datele de identificare (serie contor).......... :

0 pentru  ( utilizator) care se alimenteaza din surse proprii §i evacueaza apa uzatd in refeaua publica de
canalizare in cantititile stabilite conform (se trece: breviarului de calcul sau: citirii contorului/contoarelor
avand datele de identificare (serie contor) ........

9.3. Cantitatea de apa meteorica preluatd de reteaua publica de canalizare. este cea stabilita in anexa
nr. 2 la prezentul contract.

9.4. (1) In cazul defectirii contorului de bransament din vina doveditd a utilizatorului cantitatea
facturatd va fi determinata in baza criteriilor tehnice privind stabilirea cantititilor de apa in sistem pausal,
astfel cum sunt stabilite conform normativelor in vigoare, la care se adauga, separat, cheltuielile justificate
aferente Inlocuirii acestuia.

(2) La schimbarea contorului in vederea repararii sau verificarii metrologice periodice, operatorul
are obligatia de a anunta titularii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare despre operafiunea respectivé, cu cel putin 24 de ore inainte de ora la care este programata
actiunea si vor completa un document in care sunt trecute cel putin:

a) datele de identificare ale operatorului;

b) datele de identificare ale utilizatorului;

¢) datele de identificare ale contorului existent;

d) datele de identificare ale sigiliului existent;

e) datele de identificare ale contorului ce se monteaza;

f) seria sigiliului cu serie unica de identificare;

g) datele de identificare a persoanei care a realizat inlocuirea;

h) indexul.

CAP. VII TARIFE, FACTURARE §I MODALITATI DE PLATA
Art 10 (1) Operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare va practica preturil
si tarifele aprobate potrivit prevederilor legale in vigoare si specificate in anexa nr. 1 la contract.

(2) Preturile si tarifele practicate se pot modifica in functie de elementele din care se compun.



facturile in ordine cronologica.

Art. 15. In cazul in care se constatd ca utilizatorul la care anterior a fost sistatd furnizarea apei
potabile a beneficiat de furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare fard acordul
operatorului, se va proceda la facturarea acestora incepand cu data de la care existd dovada ca a

beneficiat de serviciu.

CAP. VIII RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 16 (1) Pentru neexecutarea in parte sau in totalitate a obligatiilor contractuale prevazute in
prezentul contract partile raspund conform prevederilor legale.

(2) Partile contractante pot include si daune interese pentru neexecutarea totald sau partiald a
contractului sub forma daunelor moratorii sau compensatorii.

Art. 17 Refuzul total sau partial al utilizatorului de a plati o facturd emisa de operator va fi comunicat
acestuia, in scris, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii facturii

Art. 18 In cazul in care, ca urmare a unor recalculdri intre parti, se reduce nivelul consumului facturat,
nu se vor incasa penalititi pentru diferenta respectiva.

Art. 19 Pentru nerespectarea prevederilor art. 8 pct. 8.2. utilizatorul va fi obligat la plata de penalitéti
conform principiului “poluatorul plateste”.

Art. 20 Operatorul este obligat s& plateasca despagubiri in cazul deteriordrii instalatiilor interioare
apartinind utilizatorului sau imbolnavirii utilizatorilor colectivi sau individuali, in situatia in care au aparut
presiuni in punctul de delimitare mai mari dect cele admise de normele tehnice in vigoare sau calitatea apei
nu corespunde conditiilor de potabilitate. Plata despagubirilor se face in termen de maximum 30 de zile de la
data producerii sau constatérii deteriorarii pe baza expertizei efectuate de un expert autorizat angajat de
operator si agreat de utilizator. in cazul in care in urma expertizei se constatd ca operatorul nu este in culpa,
plata expertizei va fi suportata de utilizator.

Art. 21 Pentru nerespectarea de catre operator a prevederilor art. 6 pet. 6.1. si pt. 6.3. utilizatoru
beneficiazi de o reducere a valorii facturii in concordanta cu gradul de neasigurare a serviciului si durata cé
acesta nu a putut fi asigurat. Criteriile de stabilire a cuantumului reducerii vor fi aprobate de autoritéile publice
locale si incluse in regulamentul de organizare si functionare a serviciulul.

Art. 22 In cazul nerespectérii art 6 pct. 6.6 utilizatorul va beneficia de o reducere egalad cu 10% dir
valoarea facturii emise pentru consumul lunii anterioare.

Art. 23 In cazul nerespectirii art. 6 pct. 6.7 si 6.8 operatorul va fi obligat la plata de despagubiri car
sa acopere prejudiciul creat.

Art. 24 In cazul nerespectarii prevederilor art. 8, pct. 8.6, 8.10 si 8.11 utilizatorul va fi obligat ]
plata de despagubiri care sd acopere prejudiciul creat. in baza unei documentatii de calcul intocmite de operato

Art. 25 Partile, la incheierea contractului. sunt obligate si respectc prevederile Regulamentului cad:



Art. 29 In toate problemele care nu sunt previzute in prezentul contract partile se supun
prevederilor legislatiei specifice in vigoare, ale Codului Civil §i Codului Comercial.

Art 30 (1) Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate
din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.

(2) In caz contrar litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Art. 31 Contractul se poate modifica, cu acordul partilor, prin acte adifionale.

Art. 32 Contractul se incheie pe perioada nedeterminata.

Art. 33 Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doud) exemplare, cdte unul pentru fiecare parte.

Art. 34 Factura se trimte la adresa .........coooevviiiiiiiiiiiiiiiniinen

Art. 35 Anexele 1 — 4 fac parte integrantd din prezentul contract.

CAP. XII. ALTE CLAUZE

Art. 36 Diferentele de consum dintre contorul de scara si repartitoarele individuale sau consumul
stabilit in sistem pausal al utilizatorilor aflati in condomuniu §i care au contract individual incheiat cu
operatorul, se repartizeaza in mod egal pe utilizatorii care inregistreaza consum efectiv.

Pentru perioada in care aparatele de masurd un au functionat fiind supuse controlului periodic,
defecte sau suspecte de inregistrari eronate, determinarea consumurilor de apa consumate efectiv se face pe
baza mediei zilnice calculatd prin insumarea consumurilor contorizate pe ultimele 3 luni, raportate la
numirul de zile in care contoarele nu au functionat.

Avand in vedere ci sunteti bransati direct din magistrala de apa potabild, in eventualitatea unor
defectiuni sau lucréri la aceasta, existd posibilitatea ca pe o perioadi de timp, calitatea apei potabile s un
fie cea optima.

In perioadele de seceta extremd, operatorul are dreptul si limiteze/sa opreasca furnizarea serviciului

de alimentare cu apd, reluarea acestuia la parametrii, fiind facutd imediat ce resursele utilizate pentru

furnizarea acestuia sunt optime pentru asigurarea serviciului.

Operator, Utilizator,
SC APA C.T.T.A.SA
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Anexi la Hotararea Asociatiei APA ALBA nr. /2023

ANEA HR.D LA HOTFRAbEn M- 10 it Qph-2003

ACT ADITIONAL Nr. 6/2023 Lo
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si ”‘:’ahaliz_are

{

PARTILE CONTRACTANTE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “APA ALBA” cu sediul in

Alba Iulia, str. .C. BRATIANU nr. 1, reprezentata de Presedintele asociatiei — Nistor Dorin
Gheorghe — in calitate de Autoritate Delegantd, in numele si pe seama unitatilor administrativ —
teritoriale membre, pe de o parte

si

S.C. APA CTTA S.A. ALBA cu sediul principal in Alba Tulia , str. V. Goldis, nr. 3, jud. Alba,
in calitate de Operator, reprezentatd de Director general Bardan Cornel Stefan, pe de altd parte

in temeiul art. 61 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu
Apa si de Canalizare — Dispozitii generale, incheiat intre cele doui parti, avand in vedere Titlul
II — Capitolul I — Articolul 36 din Contractul de delegare — Dispozitii generale, de comun
acord, partile, au convenit modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apa si de canalizare cu nr. 1900/01.08.2008 la sediul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard ,,Apa Alba” si cu nr. 1969/01 .08.2008 la sediul Operatorului astfel:

Art. 1 Articolul 39 ,Alte costuri, taxe si suprataxe”, punctul 2, 1) din Contractul de
delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare — dispozitii
generale se modifici §i va avea urmitorul continut:

,,1) Strategia privind redeventa:

Strategia Nivel 2023 2024 2025 2026 2027

privind initial ; X ; : :
redeventa (lei/an) (lei/an) (lei/an) (lei/an) (lei/an) (lei/an)

Apa potabila

produsi, | 5075454 | 20.504.985 | 22.059.042 | 23.143.154 | 25.137.592 | 26.795.283
transportata si

distribuita

Canalizare —
epurare ape
uzate si 1.227.513 | 17.101.922 19.107.472 | 20.581.799 | 22.626.624 24.947.303
meteorice
procesate

Art. 2 Articolul 39 ,,Alte costuri, taxe si suprataxe”, punctul 2, 2) din Contractul de
delegare a gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apd si de canalizare — dispozitii
generale se modifici §i va avea urmitorul continut:

,2) Redeventa va fi calculati si plititd trimestrial fn termen de 30 (treizeci) zile de la
inceputul fiecirui trimestru, pentru trimestrul anterior.”

Art. 3 Anexa 1 din Contractul de delegare - Dispozitii speciale - partea de api, respectiv
Anexa 1 din Contractul de delegare - Dispozitii speciale - partea de canalizare, se

inlocuieste cu Anexa 1 dupd cum urmeaza:

,,Anexa 1: Strategia de tarifare in termeni reali pentru apa si apa uzata



